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1.件名

グラベルフィックスの圧縮強度試験

2.目的・概要

圧縮試験を行い、物性値の確認を行う。

3.試料情報

数量 ：4検体

4.試験期間・環境

試験日 ：　2020/6/30

試験室温度、湿度 ：　23℃

5．使用設備・装置

試験機 ：島津製作所製　オートグラフ AG-X（300kN）
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6．試験方法・条件

6-1．試験方法

圧縮治具を用いて試験を行う。

6-2．試験条件

　・圧縮速度 ：　5mm/min

　・ロードセル ：　300kN

　・試験温度 ：　常温

6-3．試験風景

　

写真1・試験風景全体

写真2・試験風景拡大



7．試験結果

最大荷重

N

① 299870

② 23124

③ 299997

④ 19424

※ s/n①、③はピークが見受けられず、試験機リミットに到達しました。

　 s/n②、④、⑤はピークを迎え荷重が低下した地点で試験を終了しております。
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②
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藤原裕樹
①グラベルフィックスプロ＋砂利充填
②グラベルフィックスプロのみ
③グラベルフィックスライト＋砂利充填
④グラベルフィックスライトのみ
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7．試験結果

試験後サンプル

① ②

③ ④

藤原裕樹
試験体サンプルは約170mm角


